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(*) = OPCJA 1* + OPCJA 2*

Iguana Circo 

Instrukcja montażu

wersja ścienna

Standard

Zasilanie lewa
Zasilanie 
prawa

Ze wzgledów bezpieczeństwa kołki rozporowe nie są dostarczane w komplecie. Dobierz 
odpowiednie kołki do swojej ściany.

 min 10 cm / z osłoną 23 cm

  Ø 27.8 31.3 34.8

  C   7.4 10.8 14.4

  E   7.7   9.6 11.5

  D 14.2 15.7 17.7 AW AC

www.jaga.be
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Podłączenie od podłogi
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4 5b

Podłączenie do instalacji jedno- lub dwu-rurowej

Zasilanie z prawej lub lewej strony, 
niezależne od pozycji głowicy 
termostatycznej.
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Podłączenie od ściany5a

  Ø 27.8 31.3 34.8

  E   7.7   9.6 11.5

Uwaga :  aby zagwarantować wydajność grzejników Iguana i 
ograniczyć spadek ciśnienia, Jaga zaleca stosowanie rur o 
średnicach minimum 15/1.




