
KNOCKONWOOD

Instrukcja montażu
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WYMIARY w cm

Typ B d

06 10.8 4.6

10-11 12.8 5.3

15-16 17.8 7.8

* Mniejsze wymiary mogą obniżyć 
wydajność cieplną grzejnika.
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EC ¾  ” 3.5 - - 5.0 3.0

M 24 4.5 - - 3.8 2.0

G ½  ” - - 8.0 5.0 3.0
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Eurocone ¾  ” M24 G½  ”

5094.523

5094.522

Zaślepka1/2” i odpowietrzacz 1/8” są montowane fabrycznie. W 
trakcie instalacji, należy je dokręcić z siłą 5 Nm za pomocą klucza 
dynamometrycznego. Odpowietrzanie: użyj klucza, aby przytrzymać 
odpowietrznik na miejscu podczas otwierania wewnętrznej śruby w 
celu  odpowietrzenia. Przed montażem obudowy sprawdzić szczelność 
urządzenia. Odpowietrzyć przed montażem obudowy.
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Użyj pudełka do ochrony.

min. 10 cm

1

Ø 8 mm

2

10 mm
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